PAINEIS DE MEDIGAO, TRANSFORMACAO E PROTECAO.
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@CHAVE SECCIONADORA  SOB
CARGA COM PORTA FUSIVEL.
COM ACIONAMENTO
MOTORIZADO

(QPARA RAIOS. CLASSE 15kV

TC’S DE MEDIGAO
@ 7TpP’S DE MEDICAO.
(OPORTA FUSIVEL E ELO 0,5[A]

®TP DE SERVIGO 1000VA.
(D ABERTURA DJ DE MEDIA TENSAO

®DISJIUNTOR DE MEDIA TENSAO

@)DISJIUNTOR DE BAIXA TENSAO
(9) 3XTCS PARA PROTEGAO MEDIA TENSAO
@.) 3XTCS PARA PROTEGAO BAIXA TENSAO

(IDESTE DISJUNTOR GERAL DEVERA SER DO TIPO
CAIXA MOLDADA COM CORRENTE NOMINAL DE

1600A. COM CAPACIDADE DE INTERRUPCAO
MAXIMA DE CURTO—CIRCUITO DE 45KA. O MESMO
DEVE POSSUIR DISPARADOR AJUSTAVEL DE
SOBRECARGA E CURTO CIRCUITO. DEVERA SER
AJUSTADO PARA UMA CORRENTE NOMINAL DE
1300A.

(A)ESTE DISJUNTOR GERAL DEVERA SER DO TIPO
CAIXA MOLDADA COM CORRENTE NOMINAL DE
3200A. COM CAPACIDADE DE INTERRUPCAO
MAXIMA DE CURTO-CIRCUITO DE 45KA. O MESMO
DEVE POSSUIR DISPARADOR AJUSTAVEL DE

SOBRECARGA E CURTO CIRCUITO. DEVERA SER
AJUSTADO PARA UMA CORRENTE NOMINAL DE
2600A.

(D ESTE DISJUNTOR GERAL DEVERA SER DO TIPO
CAIXA MOLDADA COM CORRENTE NOMINAL DE
2000A. COM CAPACIDADE DE INTERRUPCAO
MAXIMA DE CURTO-CIRCUITO DE 40KA. O
MESMO DEVE POSSUIR DISPARADOR AJUSTAVEL
DE SOBRECARGA E CURTO CIRCUITO. DEVE SER
AJUSTADO PARA UMA CORRENTE NOMINAL DE
1800A, MOD. REF.:TMAX T8

RELE DE SOBRECORRENTE
INSTANTANEO, E TEMPORIZADO DE FASE.
"CLIENTE”

@YRELE DE SOBRECORRENTE INSTANTANEO,
E TEMPORIZADO DE NEUTRO. "CLIENTE”
(79 RELIGAMENTO

@) RELES DE SUBTENSAO(27) E SOBRETENSAO(59)
(67)RELE DIRECIONAL DE SOBRECORRENTE.

REI_E TEMPORIZADOR. OPERA° CONJUNTAMENTE COM O
DISPOSTIVO QUE FAZ UMA OPERACAO DE DESLIGAMENTO,
PARADA QU ABERTURA

(25)RELE DE VERFICAGEO DE SNCRONISMO
(32) RELE DIRECIONAL DE POTENCIA
610 RELE DIRECIONAL DE POTENCIA
RELE DE SEQUENCIA NEGATIVA;

REI_E DIRECIONAL DE POTENCIA

INTERFACE DE COMUNICAGAO
£ COMANDO.

ENTRADA

NERGIA GERADORE

QUADRD DE SERMQO

DISJUNTOR
TERMOMAGNETICO
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3x(6x240mret )+6x240n et +95m
CABO 1KV XLPE/EPR

QUADRO TOTALIZADOR
DO GRUPO GERADOR

TRAFO 04
0,48kV||13.8kV
1.5MVA—IP21
EM CAIXA
BLINDADA

““ S)
e

“” S
e

A INSTALAGRO DOS' TRANSFORMADORES E INFRAESTRUTURA
PARA LIGAGAO DOS MESMOS NAQ COMPETE. A ESTE PROCESSO
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REPRESENTATIVO

ESQUEMA ELETRICO

REPRESENTATIVO

GERADOR
/700 KVA
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REPRESENTATIVO

REPRESENTATIVO

GERADOR
700 KVA

AQUSIGAO FUTURA

GERADOR
/700 KVA
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REVISAO DATA

MODIFICACOES — REFERENCIA
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SOLUGOES EM ENERGIA E TELECOMUNICAGOES

Av. General Valle, 321, sala 104 - Ed. Marechal Rondon
Bairro Bandeirantes - Cuiaba-MT CEP: 78010-000
Tel: (65) 3321-3284
www.sonareengenharia.com. br

TIPO DE OBRA: PROPRIETARIO:
COMERCIAL HOTEL SESC PORTO CERCADO
ENDERECO:

Rodovia Poconé - Porto Cercado, Km 43, S/N - Zona Rural, Poconé - MT, 78175-000

AUTOR DO PROJETO:

RESPONSAVEL TECNICO:

Eng° Eletricista: LUCAS SILVA COSTA
N°. Rg. Profissional: MT029137

Eng° Eletricista: LUCAS SILVA COSTA
N°. Rg. Profissional: MT029137

ASSINATURA DO RESPONSAVEL TECNICO:

ESCALA:

INDICADA

DATA ENTREGA: — ASSUNTO: FOLHA:

10082015 PROJETO DE INSTALACOES AT
DIAGRAMA UNIFILAR

DESENHISTA: PRANCHA:
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