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Escavacgao para implantagcao do isolamento térmico do piso

Termopainel Parede

Cantoneira Aluminio 2" x 3/32
Massa Selante PU40

Cantoneira LI 40x40

OO

Nivel Externo

Planta - ESC 1:50

®

© e Q0

CONGELADOS

2 150 50 Ii

Parafuso Auto Atarrachante 4,8x38 Ago inox

Bucha 5-8
Rebite de Repucho 316

Interrupgdo Condugao de Calor

DETALHE CONSTRUTIVO ESC - S/ESC

250

RESFRIADOS

50 30

100

200

LEGENDA
(1)Piso Primario
solo compactado/Concreto magro nivelado

(2) Impermeabilizagéo 01
Argamassa polimérica bicomponente

Elemento A (Resina) + elemento B (P0)

Aplicacao em forma de pintura c/trincha
(3 Impermeabilizagio 02
pintura hidroasfaltica (Aplicacéo a Frio)

(4)Barreira de Vapor
manta aluminizada auto adesiva - 2,0mm

@ Nucleo Isolante Térmico
Placas XPS 2 camadas

Congelados 2x75=150mm
Resf 2x50=100mm

Densidade 38 kgm® NBR11949
Coeficiente de Condutibilidade

Térmica 0,027 w/m.k NBR12094

Resisténcia a compressao- 250 - 470 kpaNBR8082
Classificacao a fogo- Retardante a chamaNBR11948

Resisténcia a micro organismos-Imputrescivel

(6) Impermebializagdo 03
Lona Preta Neoplastic 200 micras

@ Laje de Piso
Concreto Armado 5cm

(8) Acabamento Final
Ceramica ante derrapante Gail
Pastilhas de (240x116x14)mm

Rejunte original aluminoso

Espacamento - Conforme Orientacédo técnica
do Fabricante.

NOTA: Ambiente com variacdes térmicas.

Faixa temperatura de trablaho (-20 a +10)°C

GRUPO

[RERA) A

ENGENHARIA FRIOMINAS

SESC PANTANAL

CONTEUDO APROVAGCAO

UNIDADE | - COMPARTIMENTOS
ISOLAMENTO TERMICO / IMPERMEABILIZAGAO
PISO FRIGORIFICO

SESC PANTANAL
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