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Notas Gerais
Evaporadores

—> Unidades Evaporadoras
Unit Cooler /
Espacamento entre aletas - 6mm

0
0
e Moto Ventiladores / Hélice 254mm

e Gabinete Rigido, monobloco, aluminio
[ ]

[ ]

[

Pintura Epoxi - Branca

Grade Difusora de AR
Fluxo - 12metros

—> Regime Resfriados

e Camaras 03 e 04

e N° Ventiladores - 4

e Vazao do AR - 3658 m3¥h

e Degelo - Elétrico / Natural

e Medidas - [(1660 x 435 )360Jmm
e Peso -48kg

—>Regime Congelados

e (Camaras 01 e 02
N° Ventiladores - 6
Vazao do AR - 5487 m3/h
Degelo - Elétrico
Medidas - [(2380 x 435 )360]Jmm
Peso - 70kg

Tubulacao

Tubo de cobre sem costura
Rigido parede 1/32"

—> Regime Resfriados
Camaras 03 e 04
Linha Liquido= Saida Tanque Liquido
até valvula de expansao
3/8" x1/32

—> Regime Congelados
Camaras 01 e 02

Linha Liquido= Saida Tanque de Liquido até
valvula expansao
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