LS 01
12,40m
1.1/8

LS 03
5,20m
3/8"

UC3

NOTAS GERAIS

TUBULACAO

Tubo de cobre sem costura
Rigido, parede 1/32"

Regime Resfriados

Camaras 03 e 04

Linha Succao = Saida evaporador até o
compressor

7/8 x 1/32

Regime Congelados
Céamaras 01 e 02

Linha Succao = Saida evaporador até o
acumulador de succao

11/8 x 1/32

Do acumulador de succao até o compressor

11/8 x 1/32

DIVISAO

aD SESC PANTANAL

FRIOMINAS

FRIGORIA.
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