
 

 
Sesc | Serviço Social do Comércio | Estância Ecológica Sesc Pantanal | www.sescpantanal.com.br 
Av. Filinto Muller, 218 – Jardim Aeroporto – Várzea Grande/MT – CEP 78.110.-300 – Tel. (65) 3688-2047 

PREGÃO PRESENCIAL CAP N.º 19/0004 – PG 
 

Objeto: AQUISIÇÃO DE GRUPO GERADOR À DIESEL PARA INSTALAÇÃO NA 
UNIDADE DO CENTRO DE ATIVIDADES DE POCONÉ – CAP. 

 
ADENDO II – RESPOSTA A QUESTIONAMENTO 

 
Comunicamos resposta ao questionamento recebido em relação ao 

Pregão Presencial CAP nº. 19/0004-PG. 
 
QUESTIONAMENTO:  
 
1º O termo de referência está solicitando equipamento para paralelismo entre 
máquinas, porém a solicitação só está pedindo 1 unidade do grupo gerador, está 
correto? 
Resp: Não se trata de paralelismo entre máquinas e sim de paralelismo com rede. 
 
2º Vocês já possuem outro gerador na unidade? 
Resp: Não 
 
3º Apenas confirmando, o processo de transferência automático realmente será em 
média tensão? 
Resp: A transferência automática se dá em baixa tensão, ver ADENDO I 
 
4º Sobre a corrente dos disjuntores, está correto? 
 Pois a corrente está calculado para 380V, porém a especificação está em 220V. 
 O item 2.1.4.1 Quadro de Paralelismo solicita um disjuntor de 500A; porém o 
gerador de 330kVA na tensão de 220/127V irá utilizar disjuntor de 1000A. Assim 
como o item 2.1.4.2 Quadro Totalizador, onde solicita um disjuntor de 1000A e na 
tensão de 220/127V iremos utilizar um disjuntor de 2000A. 
 Está correto a tensão:? 
Resp: Os disjuntores a ser utilizado no quadro de transferência é de 1000 A e no 
totalizador é 2 000 A e a tensão está correta, para melhor entendimento, ver 
ADENDO I desta licitação. 
 

Permanecem inalteradas as demais informações contidas no 
instrumento convocatório e seus anexos. 

 
Várzea Grande/MT, 15 de outubro de 2019. 

 
Comissão de Licitação 
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